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ПОДГОТОВКА К СЕРТИФИКАЦИОННЫМ ИСПЫТАНИЯМ
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Перечень устройств, прошедших сертификацию:

 устройство АЛАР с алгоритмом функционирования АЛАРо, предназначенное для
использования в электрических сетях и выявляющее асинхронный режим после начала
первого цикла;

 устройство АЛАР с алгоритмом функционирования АЛАРо, предназначенное для установки
на электрической станции для ликвидации асинхронного режима возбужденного
генератора относительно электрической станции;

 устройство АЛАР с алгоритмом функционирования АЛАРр, предназначенное для
использования в электрических сетях напряжением 150 кВ и ниже не обеспечивающее
выявление электрического центра качаний;

 устройство АОПО;
 устройство АОПЧ с измерительными органами по частоте и скорости повышения частоты;
 устройство АЧР.

Ожидающие свою очередь в ОДС СДС «СО ЕЭС» АО «НТЦ ЕЭС»:

 устройство АРПМ;
 устройство АЛАР с алгоритмом функционирования АЛАРг(Фz);
 устройство АЛАР с алгоритмом функционирования АЛАРг(Фu).



АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ АЛГОРИТМОВ АЛАР
НА СХЕМАХ УКРУПНЕННЫХ БЛОКОВ ГЭС
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АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ АЛГОРИТМОВ АЛАР
НА СХЕМАХ УКРУПНЕННЫХ БЛОКОВ ГЭС
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нарушение устойчивости генератора Г41 
относительно шин ВН электростанции;

электрический центр качаний в обмотке 
статора генератора;

срабатывание устройства АЛАР

устойчивая работа генератора Г42 
относительно шин ВН электростанции 

сохраняется;

устройство АЛАР ложно не 
срабатывает



АНАЛИЗ СРАБАТЫВАНИЙ УСТРОЙСТВ БАВР
НА ОБЪЕКТАХ
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Анализ времени работы устройства БАВР в 
случае потери питания по причине КЗ во 

внешней сети



ИСПЫТАНИЯ ЗАЩИТ БАТАРЕИ СТАТИЧЕСКИХ 
КОНДЕНСАТОРОВ (БСК)
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Осциллограмма переходных процессов 
при подключении БСК к шинам

Модель БСК, реализованная в RSCAD



РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ 
УСТРОЙСТВ РЗА
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Определение времени срабатывания 
устройства РЗА Настройка параметров модели 

трансформаторов тока




